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Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI 
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI 
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 
Inspecturat federal d'installaziuns a current ferm ESTI 

 

 

Surveillance du marché 2007 

 
1809 matériels contrôlés 

Expositions 
398 (478) resp. 22% (26%)

Grands distributeurs    
1089 (813) resp. 60% (45%)

Annonce de tiers     
131 (117) resp. 7% (7%) 

Publicité 
191 (409) resp. 11% (22%)

Valeurs entre parenthèses 2006 

104 matériels défectueux

Preuve CEM incomplète  
20 (29) resp. 19% (19%)

Preuve de sécurité incomplète           
52 (72) resp.  50% (47%) 

Abus du signe de sécurité  
7 (13) resp. 7% (8%)

Défauts de sécurité           
10 (32) resp. 10% (21%)

Non conforme au modèle        
9 (6) resp. 8% (4%) 

Inscriptions pas en ordre                       
6 (2) resp. 6% (1%) 

Valeurs entre parenthèses 2006

 
  
               CEM = compatibilité électromagnétique


